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RAPORT Z BADAN NR 5103 / LB / 2019

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0.
Oddziat w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14
31416 KRAKOW

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociag Publiczny Sadowie
Inne dane: 081/03/058/19 - Woda da spozycia
Szkota Podstawowa w tuczycach
Prébkobiorca: Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-02-21
Data dostarczenia: 2019-02-21

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 283015

Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.35 NTU 0.07 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.3 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wiasciwa w 25°C 875 uS/em 26 pS/icm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Qgdina liczba mikroorganizméow w 22°C 58 jtk/1 mi [46-73] jtk/mi
Numer proby 283015:
Data rozpoczgcia badan biologicznych: 21.02.2019r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 24.02.2018r.
Data zakonczenia pozostalych badan: 28.02.2019r.
Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.
W odniesieniu do wynikéw barwy, mgtnosci, smaku, zapachu oraz ogoinej liczby
mikrocorganizméw w 22°C oceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zleceniodawcea.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu aceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespaolu aceniajgcego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
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RAPORT Z BADAN NR 5103 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metno&e PN-EN SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16 .
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnost elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uSiem
Y  Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y  Liczba Escherichia coli PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dla probek nis pobranych przez Laboratonum dane doly¢zace probhi zostaly podane przez Klienta, wyniki bagar dotyczg ‘?{Iko dostarczonyeh probek, niepewnost wyniku nie uwzglednia pebierania.
Jezali nie podano naczs| dla probek nie pabranych przez Laboraterium plan | prasadury pobierania s identyfikowalde u Klienta.

¥ = badanie akmdz!mvana zamieszezone w Zakrasio Akredytaci AB 213, N - badania ninakrecdytowane, Y(P) — badanie akradytawane ramieszcrons w zakrasio akredytacji podwykionawcy

(NR) - badare wykonana matodg altamalywna din metndy wekazane] w przepisie prawa - Laboratarium posiada dowody uzyskania réwnowaznosel wynikdw, R — Zamigszczony na phinyszei stronie
komantarz do wynilku lub wynik poza akreoytowanym zakresem matody.

Wyniki ponize) (<) i powyzej (>) zakresu melody (z wyjatkiem badan biologicznych) sa nieakredylowane

Nigpewnosc: dia badan sensorysznyeh pedano jako przedzial drednle metrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial niepawnodel pom aru (wspdtczynnik rozszerzenia k=2,
prawdapodobienstwa 95%), dla pozostatych badar okredlono jako nisjpgew‘:méd?ozszerzonq (wspdlczynnk rozszerzania k=2, p(awucpodnﬁ:ieﬁslwo 85%), Y

Dla wynikow ponizej (<) i powyzej (>) zakresu melody oraz dia badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie

Daty wykonywania badan sq identyfikowaine w zapisach Laboratorium. . )
Skargi razpalrywane s3 zgodnie z Procedura Ogoina P-8 Razpalrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci.



