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RAPORT Z BADAN NR 22326 / LB / 2019
Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z 8{b!
Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-416 KRAKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Ujecie Sadowie
Inne dane: Woda do spozycia
016/03/255/19
Prébkobiorca: Pabieranie i fransport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-07-23
Data dostarczenia: 2019-07-23
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 295610
Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé <0.20 NTU
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 72 0.2
Y Przewodno$é elektryczna wiasciwa w 25°C 802 uS/icm 24 uSicm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi ‘
¥ Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtky100 ml
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C 85 jtk/1 ml [69-110] jtk/ml
Numer préby 295610:

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL/108-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r,

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnoéci, smaku, zapachu oraz ogolnej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badar biologicznych: 23.07.2019r.

Data zakoriczenia badar biologicznych: 26.07.2019r.

Data zakoriczenia pozostalych badan: 26.07.2019r.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
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RAPORT Z BADAN NR 22326 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/i Pt
Y Metnosé PN-EN (SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:20086 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0 ;
Y Przewodno$t elekiryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/om
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od1 itk/100 ml
Y Liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y  Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN SO 6222: 2004 od 1 jtk/1 mi

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pabranych przez L abaratonum dane dolyczgoe probki zoslaly podane przez Kiens, w ar ' 2 ik, czglgtinia pobierani
A} ) " : Fi 4, wyniki badan dolycza lylke dostarczonyeh Ghak, niepewnosé wyniku nie uwzgly
Jozali nle podano Inacze; dia probak nin pobranych przez Laboratorium: plan ?pmcaduna pobierania sg identyfikowalne u h)a’.anla. VERE pe "

Y — badanie .@km:{ﬁ-(muane zamleszczone w Zakresie Akredylacji AB 213, N — badanie nisal fylowane, Y{P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredylacj podwyKonawey,
(NR) - badenie wykonane metady aliemalywna dla metody wskazane] w przeplsie prawa - Laboralorium pasiads dowory uzyskania réwnowaznosci wytiikdw, R ~ zemigszezony na plenwsze o
amentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody,

Wyniki ponize) (<} 1 powyzaj (=) zakresu matody (z wyjatidem badan biologicznych) sy nioakredytowane,

Niepewnasé dia badan sensoryeznych podano éaka rzedzist drednlsj geometryczne), dia badan biologicznych podans jako prradis niapawnoscl pormiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
Prawdepadobiensiwe 95%), dla pozostalych badan ckreslono Jako niepewnodé rorszemzong (wspticzynnik rozszarzenla k=2, prawdopodobienstwo 95%)

Dia wynikéw ponizej (<) | powyss) (») zskresu metody oraz dia badarn jakascliowych nlepewnodci nie podaje sie.
Dety wykonywania badan sa identyfikowalie w zapisach Laboratorium ) o
Skitrgl rozpatrywana 4 zgodnia z Procedura Ogoing P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w calodel
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Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociag Sadowie
Inne dane: Woda do spozycia - Drukarnia t.uczyce
016/03/256/19
Prébkobiorca: Pabieranie i transport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-07-23
Data dostarczenia: 2019-07-23
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 295611
Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.23 NTU 0.05 NTU
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.1 0.2
Y Przewodnosc¢ elektryczna wlasciwa w 25°C 872 pS/cm 26.. puS/em
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C 6 jtk/1 mi [3-11] jtk/ml
Numer préby 206611
Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKi$/4560/21/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.
oraz nr NS/HKIS/4560/ZL/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r,
W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrocorganizméw w 22°C oceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zleceniodawea.
Data rozpoczecia badaf biologicznych: 23.07.2019r.
Data zakoriczenia badalt biologicznych: 26.07.2019r.
Data zakonczenia pozostatych badari: 26.09.2019r.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
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Katowice, 2019-07-26
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RAPORT Z BADAN NR 22327/ LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0 -
Y Przewodnos¢ elekiryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-89990 pS/em
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 m
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7889-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Ogéina liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dls probek nia pobranych é;;zef._Lubnr,a!unum dane dolyczqea prdhii zostaly podana przez Klienta, wyniki badan dotycza tylke dostarczonych prokek, nispewncsc wyniku nie Uwzglgdnia o etatic
Jezedi nie podano inaczej dlz probek me pobranych przez Labomtarium: plan | procedury pobierania sa identyfikowalne u Kiienta.
¥ - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredylad)l AB 213, N — badanie nieakredytowans, Y(P) — badanie akredylowane zamiaszazone w zakre ji potlwylkonwey
19 akr 1, e ¥ 3 2 raze! §ie aredytacii pouwykonawsy
NR) - badanis wykonane metoda altemnalywna dla melody wskazane] w przeplsie prawa - Laberatarium posiada dawody uzvsgarl‘-a réwnowaznosel wynikow, R — aamieyszcznny 3 pienwsz) SO
amentarz da wyniku lub wynik poza akredytowanym zakrasem metody.

Wyniki ponizej (<) | pawyze] (>) zakresu metody (z wyjatiiem badan biologicznych) sg nisakredytowans,
Niepewnost: dia badan sensorycznych podano jako przedziat Srednicj gaometryczne, dia badah biologicznych podano jako przedzial niepewnodcl pormiaru (wspolczynnik rozszerzenia k=2,

Prawdopadobiensiwa 95%), dla pazostalyeh badar okredlona jako niepewnosé fozszcrzong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 85%),
Diz wynikéw ponizej (<) | powyzsj (>} zakresu metedy oraz dia badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig

[}ﬂir wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Shargi fozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogoing P-8 ,Rezpatrywanie skarg’. Raport moze by¢ powielany jedynie w caloéci
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RAPORT Z BADAN NR 22325 /LB / 2019 i

0SC 2819C2NIKOW L.vvvvvviissssi
Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka 20.0. < s s
Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31416 KRAKOW
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Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociag Sadowie
Inne dane: Woda do spozycia - Kopiec, zbiornik
016/03/254/19
Prébkobiorca: Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-07-23
Data dostarczenia: 2019-07-23

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 295609

Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mgll Pt
Y Metnosé <0.20 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.4 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wiasciwa w 25°C 863 pS/cm 26 uS/ecm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtk/100 mi
Y Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtk/1 ml

Numer préby 295608:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania
Powyzszych badan nr NS/HKIS/4560/2L/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r,

oraz nr NS/HKiS/4560/Z1/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r.

V\{ odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz 0gdinegj liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowos$ci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badar biologicznych: 23.07.2019r,

Data zakoriczenia badan biologicznych: 26.07.2019r.

Data zakonczenia pozostatych badan: 26.07.2019r.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TEN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
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RAPORT Z BADAN NR 22325 /LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Barwa PN-EN I1SO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metno$é PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:20086 1-16
Y pH PN-EN I1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 JuS/em
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 itk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dla probek nig pobran i 2 i i ikl . i U N ja pobieranta
4 PTOD branych przez Laboratorium dane dolyczéee probki zostaty podane przez Klienta, wyniki badai dotyczg lylko dostarczonych probek, niepewno$é wyniku nie uwzglednia po
Jezeli nie podano inaczej dpla prabek nie pabranych przez Laboratorium: plan ?g?ocedury pobigrania s3 identyfikowalne u }ellienl . it e y

¥ = badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akradytacy AB 213, N - badania nieakradylowane, Y(P) - badanie sk towane zami 2 i ji

213, 3 ane, Y(P Bszczone w zakresic akradytac]i podwykonawey, i

LNR} - badanie wykanane meleds altematywng dia melody wskazangj w przeplsie prawa - Laboratorium posiada dowody m"?;’r’éan.-a rownowainosci wynikéw, R — zamig‘szcjz&y na pierwsze) sironie
omentarz o wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyze) (>) zakresu metody (z wyjalkiem badan biclogicznych) sq nieakredylowane,

Niepewrosé: dia badari sensorycznych podano jako przedziat $radniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial nispewnosci pomiaru . i =2
L ' i i ot wspdiczynnik rozszerzenta k=<,
prawdopodobienstwo 95%), dia pozostalych bacjiarﬁ okreslono jako niepawnosé rozszerzong (wspdlezynnik rozszerzenia k=2, prawdopo pewr e g 59%) (wspdiczy

Dia wynikéw ponizej (<) i powyze] (>} zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig

Daty wykonywania badar sg identyfikewalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpalrywane sq zgodnie z Procedurg Ogél‘r)m P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci




