PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE

Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy
Kocmyrzow, ul. Spoétdzielcow 1
32-010 Luborzyca

Nasz znak: Data:
HK-0441- 2, /21 29 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: Ocena obszarowa jakosci wody za 2020 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
§ 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294, z pozn.
zm.) na podstawie okresowej oceny jakosci wody dokonat oceny obszarowej jakosci
wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumenta na terenie gminy Kocmyrzow-
Luborzyca.

Tut. Inspektor Sanitarny, w ramach przedmiotowej oceny uwzglednit dane zgromadzone
podczas prowadzonego biezacego nadzoru sanitarnego nad jakosScig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jak réwniez dokonat weryfikacji wynikéw badan
wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznych przez Zaktad Gospodarki Komunainej
w Kocmyrzowie-Luborzycy. Ponadto, oceniono zgodnos¢ prowadzonych badan z
zatwierdzonym harmonogramem badan wewnetrznych co pozwolito na wydanie rocznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakoéw, ul. Makuszynskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
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12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
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Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegétowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i
uprawnieniach 0s6b, ktérych dane sg przetwarzane dostepne s w Biuletynie Informacii Publicznej PSSE w Krakowie.
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oceny obszarowej dla poszczegélnych wodociagéw zlokalizowanych na terenie gminy
Kocmyrzéw-Luborzyca.

1. WODOCIAG PUBLICZNY RAWALOWICE

Ujecia wody dla wodociggu publicznego Rawatowice stanowig studnie gtebinowe R1, R2 w
miejscowosci Rawatowice oraz studnia L1 zlokalizowana w miejscowos$ci tuczyce. Sieé
wodociggowa zaopatruje w wode nastepujace miejscowosci: Czulice, Goszyce, Gteboka,
Karniow, Kocmyrzéw, Krzysztoforzyce, Luborzyca, tososkowice, Marszowice, Pietrzejowice,
Prusy, Rawatowice, Wilkéw, Sulechoéw, Wiktorowice, Skrzeszowice, Wola Luborzycka,
Wysiotek Luborzycki, Zastéw. Produkcja wody w strefie zaopatrzenia osigga 984 m®/dobe,
ww. wodociag zaopatruje w wode ok. 10300 oséb. Dtugosé sieci wodociggowej wynosi 152
km. Woda jest okresowo dezynfekowana podchlorynem sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdan z wynikéw badania wody
przeprowadzonych przez eksploatatora wodociagu Zaktad Gospodarki Komunainej
w Kocmyrzowie-Luborzycy w ramach kontroli wewnetrznej. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krakowie ocenit wode dostarczang przez przedmiotowy wodociag jako
spetniajgcg wymagania okreslone w zatacznikach 1 i 4 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
a co za tym idzie jako przydatng do spozycia.

2. WODOCIAG PUBLICZNY SADOWIE

Ujecia wody dla wodociggu publicznego Sadowie stanowig studnie gtebinowe:
S1 zlokalizowana w miejscowosci Sadowie, G1, G2 zlokalizowane w miejscowosci
Goszcza oraz studnia L2 w tuczycach . Sie¢ wodociggowa zaopatruje w wode
nastepujgce miejscowosci: Sadowie, Zastéow, tuczyce, Goszcza, Barandéwka,
Maciejowice, Marszowice, Prusy, Wilkéw, Skrzeszowice. Produkcja wody w strefie
zaopatrzenia osigga 933 m®%dobe, ww. wodociag zaopatruje ok. 6300 oséb. Dtugosc
sieci wodociggowej wynosi 97 km. Woda jest okresowo dezynfekowana podchlorynem
sodu.

Na podstawie zgromadzonych wynikéw badan wody stwierdzono jednorazowe przekroczenie
mikrobiologiczne w zakresie bakterii grupy Coli. Po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla
zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydat decyzje administracyjna stwierdzajgcg brak
przydatnosci wody do spozycia z ww. wodociggu. Powtorne badania wody wykonane w
ramach kontroli wewnetrznych nie wykazaty przekroczen w zakresie bakterii grupy Coli.

Stwierdzenie obecnosci w wodzie uzdatnionej bakterii grupy Coli wskazuje na
nieodpowiednie jej uzdatnienie oraz wtérne zanieczyszczenie. Testy na bakterie grupy Coli
moga by¢ zatem wykorzystywane jako wskazniki efektywnosci uzdatniania i prawidtowego
stanu systemu rozprowadzajgcego wode czysta. Z uwagi na wystgpienie ponadnormatywne;j
zawartosci bakterii grupy Coli w jednej z badanych proéb tut. Inspektor Sanitarny nadmienia,
iz wskazane bytoby rozwazenie przeprowadzenia modernizacji ujecia wody np.
zamontowanie dodatkowo famp UV.

Po dokonaniu weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdan z wynikow badania wody
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przeprowadzonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w
ramach kontroli wewnetrznej Tut. Inspektor Sanitarny ocenit wode dostarczang przez
przedmiotowy wodocigg jako spetniajacg wymagania okreslone w zatacznikach 1 i 4
Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi a co za tym idzie jako przydatng do spozycia.

Pafistwowy Powiatowy

sanitarny w Krakowle

Inspektor 5¢
Z %V“

dr #. med. Ewa Wiercifiska

Wyk. Magdalena Palusiriska 12 644 91 33 wew. 113

Otrzymuja:

1.) Adresat

2. Pan Marek Jamborski Wojt Gminy Kocmyrzow -Luborzyca Urzad Gminy Kocmyrzéw-
Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca ' ¢#- poat

3. Pan Wojciech Palka, Starosta Krakowski .Starosiwo Powiatowe w Krakowie
al. Stowackiego 20, 30-037 Krakéw ( € - POAE)

4. Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw
(e-PUAP)

5. Aa
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