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RAPORT Z BADAN NR 18231 /LB /2018

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z o.0.

Oddziat w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14

31416 KRAKOW
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociagi Kocmyrzéow
Inne dane: Luborzyca, Osrodek Zdrowia w tuczycach

WC dla personelu, Woda do spozycia
Probkobiorca: Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2018-07-23
Data dostarczenia: 2018-07-23

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 266026

Wynik Niepewnos¢
Y Barwa <5 mgll Pt
Y Metnosc 0.32 NTU 0.08 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.1 0.2
Y Przewodno$¢ elekiryczna wtasciwa w 25°C 859 uS/icm 26 pS/cm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Ogolna liczha mikroorganizmoéw w 22°C 0 jtk/1 ml
Numer proby 266026:

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKIS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczgcia badan biologicznych: 23.07.2018r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 26,07.2018r.

Data zakoficzenia pozostatych badan: 30.07.2018¢.

Barwa: Akceptowalna dia laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TEN; Akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu cceniajacego.
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Dla prébek nle pobranyeh przez Laboralorium dane dot Gzaca probki zoslaly podane przez Klienta
;Ia prabek nig pobranych przé’z Laboratorium: plan ?proc&dafry

Jezali nie podano inaczej
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Metoda badawcza

PN-EN SO 7887:2012 pki.7 + AP1:2015-06
PN-EN (SO 7027-1:2016-09

PN-EN 1622:2006

PN-EN 16222006

PN-EN ISO 10523:2012

PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017
PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017
PN-EN 1SO 7899-2: 2004

PN-EN ISO 6222: 2004
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