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RAPORT Z BADAN NR 18232 /LB / 2018

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spéika z 0.0.

Oddzial w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31416 KRAKOW

Woda

Wodociagi Kocmyrzéw

Luborzyca, Osrodek Zdrowia w Luczycach
WC dla personelu, Woda do spozycia
Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)

2018-07-23
2018-07-23

Badany obiekt: Stan prébki: bez zastrzezen

Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:

Data pobierania:
Data dostarczenia:

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 266027

Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.34 NTU 0.07 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.2 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wtasciwa w 25°C 848 pS/cm 25 pS/ecm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C <4 jtk/1 m!
Numer préby 266027
Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.
W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.
Data rozpoczecia badan biologicznych: 23.07.2018r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 26.07.2018r.
<4 interpretowa¢ jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Data zakonczenia pozostalych badan: 30.07.2018r,
Data zakoficzenia badan:
Barwa: Akceptowalna dlia laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespoiu oceniajgcego.
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Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metno§é PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/cm
Y  Liczba bakterii grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mli
Y  Liczba Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 Jtk/100 mi
Y Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 {tk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 1SQ 6222:; 2004 od 1 jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dla prébek ni¢ pobianych przez Laboraterium dane dolyczace probki zoslaly podane preez Klienta, wyniki badarn dotyczq lylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzglgdnia pebierania,
Jezeli nie podano inacze| dia prébek nie pabranych przez Laboralorium; plan | pronad]:ry pobierania g idenlyfikowalne U lalenla. e 9%

¥ - badanio ak © zamieszezone w Zakresie Akredytacy AB 213, N - badanie nieakredytowans, ¥(®) — badanie akredylowane zamieszezone w zakresie akredyladj p anawcy, .
1(KNR} - badanie wyﬁonana meloda sllernalywna dla melody wskazane; w przepisie prawa - Leboratorium posiada dowody uzyskania réwnowagnosci wynikow, R — zamlgszezony ta pierwsza| stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowarym zakresem malogly.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjalkiem badarn biologicznych) sa nieskredytowans.

Niepewrosc: dia badar sensorycznych podano jako przedzial srednie] g cznej dla badad biologicznych podano jako przedzial niepevwnosci pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodoblerstwo 95%), dlray,nﬂ- tych badan o reslonojalconia’pawnu‘;é’ruzsl;érzonq(wsoﬁlaynnik rozszarzenia k=2, prawdopodobiensiwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu melody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig

Daly wykonywaria badan sa identyfikowalne w zapisach Laboralorium. . . L
Skargi rozpalrywane sq zgodnie z Procadura Ogding P-8 .Rozpsirywanie skarg”, Report moze byé powielany jedynie w calasci



