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Medyka, 12 11.2018 .

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 523/03/16/18

Niniejszym zaswiadczamy, iz przeprowadziliSmy pobieranie prébki i inspekcje

jakosci:

Przedmiot kontroli: WODA PITNA

Zlecajacy: Zaktad Gospodarki Komunainej
w Kocmyrzowie Luborzycy
32-010 Luborzyca 97

Zamowienie: Umowa nr 16/03/18 z dn. 01.02.2018 r.

Nr zlecenia: 03/16/18

Zakres kontroli: pobér prébki
monitoring parametréw grupy A

Miejsce poboru: Wodociag Publiczny Rawalowice,
Urzad Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca

Nr prébki: 273802

Pobranie préobek: pobranie prébek przeprowadzono zgodnie z normg
PN - 1SO 5667-5; lipiec 2003 r., PN EN ISO 19458;
grudzien 2007 r.

Data pobrania prébki: 24 10.2018 r.

Data rozpoczecia

i zakonczenia badan: 24 10 - 09 11.2018r.

Wyniki kontroli: Wyniki badan przedstawiono w Raporcie z badan

nr 27959/LB/2018 z 09 11.2018 r. /w zat./.
Badania przeprowadzono w Osrodku Badan

i Kontroli Srodowiska w Katowicach /AB213/
Raport z pobrania prébek nr 391/11/18 /w zat./.

Ocena zgodnosci:
Stwierdza sie, ze woda pobrana w dniu 24 10.2018 r. /nr prébki 273802/ spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w zakresie parametrg) y A )
POLCARGO-MEDYKA"
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw—""" 5& \—
4

w Obrocie Migdzynarodowym «——"%

Spéitka z 0.0. i
37-732 MEDYKA 161 97 Wactaw Sg/

Zastrzezenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badan
stanowig integralng czg$é niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze by¢ powielane tylko w calosci. Wykorzystywanie lub

powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.
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OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 /259 70 36+9 fax 32/259 70 30 e-mail: sekretariat@oabiks.pl

www.obiks.pl
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Zleceniodawca:

Badany obiekt:

Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:

Data pobierania:
Data dostarczenia:

Numer identyfikacyjny w Lab

PCA

PoLakie CENTRUM

BATANIA

AB 213

LABORATORIUM

AXREDVTACY wod, sciekéw, odpaddw, osadéw, gleb

oraz pomiaréw hatasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powietrza

RAPORT Z BADAN NR 27959 / LB/

POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0.
Oddziat w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-416 KRAKOW

Woda

Wodociag Rawalowice

Urzad Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca
Woda do spozycia

Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)
2018-10-24

2018-10-24

oratorium: 273802

Wynik
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosc <0.20 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 6.8
Y Przewodnosé elektryczna wiasciwa w 25°C 835 uS/cm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml
Y Ogoélna liczba mikroorganizmow w 22°C 6 jtk/1 ml
Numer proby 273802:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badafi nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnoéci, smaku, zapachu oraz ogo6lnej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek

Katowice, 2018-11-09
Strona: 1/2
OBiKS 05/5122/2018/LB

2018

Stan probki: bez zastrzezen

Niepewnosé
0.2
25 uS/cm
[3-11] jtk/ml

Data rozpoczecia badan biologicznych: 24.10.2018r.
Data zakonczenia badar biologicznych: 27.10.2018r.
Data zakoriczenia pozostalych badar: 08.11.2018r.

Barwa: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Zapach / Liczba pragowa zapachu / TON: Akceplowalny
Smak / Liczba progowa smaku

KIEROWNIK LABQRATQRIUM

mgr Justyra KROL
Autoryzujacy:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

STARSZY SPECJALISTA
w Pracowni Badan Biologicznych
it L o
mgr inz. Patrycja OLEJNIK

/ TEN: Akceptowalny dia laboratoryjnege zespotu oceniajacego.

KIEROWNIK U-\BZRA RIUM

Zatwierdzajacy: ~ MErlustya oL



Katowice, 2018-11-09
Strona: 2/2 |

RAPORT Z BADAN NR 27959/ LB / 2018

Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/| Pt
Y Metnoss PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU |
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak/ Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16 ,
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/cm
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 m|
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1t ml

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgee prabki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dolyczq Q/!ko dostarczonych probek, niepewnos$¢ wyniku nie uwzglednia pobierania
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan | procedury pobigrania sa idenlyfikowalne u Klienta.

Y — badanie akredylowanse zamieszczone w Zakresla Akredytacjl AB 213, N — badanie nieakredylowane, Y(P} - badanie akredylowane zamieszczone w zakresie akredylac)l podwykonawcy, .

LNRJ - badanie wykanane maloda allarnalywna dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboralarium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow, R - zamieszczony na pierwsze) stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akradytowanym zakrasem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjalkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnos¢: dia badan sensorycznych podano jako przedzial Sredniej geometrycznej, dla badan biologlcznych padano jako przedzial nispewnoscl pomiaru (wspélczynnik rozszerzenia k=2, |
prawdopodobierisiwo 95%), dla pozgs:a!ych badan oﬁmélm Jako ni:ipuewnoéé rozszfarzonq {(wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig

Daly wykonywania badaf} sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane sa zgednie z Procedurg Ogoing P-8 ,Rozpalrywanie skarg’. Raport moze byé powislany jedynie w calosci,




PCA

PaLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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INSPEKCJA

DB / POL / 4.99¢

Miejscowos$¢: LUBORZYCA
Raport z pobrania prébek Nr 391/11/18 ]

Data: 24 10.2018 r.

Nazwa zleceniodawcy : Nazwa prébki :
Zaktad Gospodarki Komunalnej WODA PITNA
w Kocmyrzowie-Luborzycy Nr Zlecenia: 03/16/18

Miejsce pobierania probek : Punkt z ktérego pobrano prébki :
Wodociag Publiczny Rawatowice, Zawor czerpalny
Urzad Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca
Cel pobrania préby ( rodzaj badan ):
Oznaczenie: parametry grupy A

Rodzaj prébki:

jednorazowa
Data i godzina rozpoczecia pobierania prébek : Data i godzina zakoriczenia pobierania prébek :
24 10.2018 r. 24 10.2018 r.

Nr normy , Instrukcji, wedfug ktérej dokonano poboru prébek :
PN-ISO 5667-5; lipiec 2013 r,i PN EN I1SO 19458; grudziert 2007 r.

Zastosowany sprzgt :
Palnik gazowy, termometr S.C./W/46/5, butelki plastikowe, pojemnik sterylny
Wielko$¢ prébek, ilos¢ egzemplarzy :
0,51+ 1,5l

Ocena organoleptyczna prébki ( barwa , kolor , metnosé, zapach ):
Ciecz przezroczysta, bez zapachu

Pomiary polowe (rodzaj i wynik pomiaru):

Warunki meteorologiczne:

Sposéb postepowania z prébka, utrwalania i inne uwagi:
...... prébke schtodzono do 4°C

Przedstawiciel Zleceniodawcy nie wnosi zastrzezer do sposobu, miejsca i czasu pobrania prébek / wykonania pomiaréw.
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Imig i nazwisko, podpis wspétuczestnika Imie i nazwisko , podpis pobierajgcego probki

Zastrzezenie: Wyniki kontroli zamieszczone w ninigjszym Sprawozdaniu odnosza si¢ wylgcznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badan
stanowig integralng czes$¢ niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze by¢ powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.
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